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福島第一廃炉推進カンパニー

一時保管エリアAAにおける20ftコンテナの
傾き・転倒の復旧状況

2021年5月25日

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会
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2月13日の地震による被災状況（１）

瓦礫等一時保管エリアAAにおいて、20ftコンテナの一部が傾き・転倒
傾き：77基，転倒：12基（2箇所）
コンクリート基礎面とコンテナの間に敷設しているH鋼が座屈し、コンテナが傾いたと推定
内容物は除染済みフランジタンク解体片であり、
汚染やダストの飛散なし（2月16日測定）

１．被災状況

内容物の表面汚染密度 ＜1.0Bq/cm３

付近のダスト濃度 ＜1.7×10－５Bq/cm３

瓦礫等一時保管エリア配置図

２．現在の状況
20ftコンテナの一部が傾き・転倒の状況に変化の無いことを確認
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３．被災状況（写真）

写真③

写真①

写真②

写
真
①

写
真
②

写
真
③

写真⑤

写真④

写
真
④

写
真
⑤

写
真
⑥

2月13日の地震による被災状況（２）
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１．段積み状況

コンクリート基礎 20cm

H鋼

連結治具

20ftコンテナの緒言
・コンテナ本体重量：3.5ton
・収納物重量：20ton（最大）
・寸法：2.6m(H)×2.4m(D)×6.1m(W)
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２．復旧計画（案）

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月

ｺﾝﾃﾅ全数移動

既設基礎の撤去、又は修理

基礎増強工事

ｺﾝﾃﾅ再保管

2022年度2021年度

20ftコンテナの段積み状況及び復旧計画

※コンテナ全数移動以降の作業については、今後詳細検討



©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

5月11日より、20ftコンテナの移動作業を開始
約490基中、約150基移動完了（5月20日時点）
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コンテナ全数移動作業の状況

トラック式
高所作業車

クローラクレーン

コンテナ専用吊具

ワイヤー
ロープ

傾きコンテナ倒れ防止の
ための支え

スーパーキャリア

傾きコンテナの吊り上げ方法（今後実施）


